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1.  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja zawiera ważne wskazówki  dotyczące użytkowania UPS, 
które powinny być stosowane podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia UPS oraz baterii. 
 
Jeżeli zasilacz jest zimny i zostanie przeniesiony do ciepłego pomieszczenia, może wystąpić zjawisko 
skraplania. Dlatego też należy odczekać przynajmniej 2h do momentu jego uruchomienia. 
 
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, UPS powinien być zainstalowany w pomieszczeniu wolnym od 
zanieczyszczeń o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Temperatura otoczenia nie może przekraczać 
40°C. 
 
Nie instalować zasilacza w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub 
innego źródła ciepła. 
 
Nie podłączać do wyjścia UPS urządzeń, które mogą spowodować jego przeciążenie np. drukarki 
laserowe, piecyki elektryczne itp. 
 
Kable powinny być podłączone i umieszczone w taki sposób aby nikt nie miał możliwości ich 
przypadkowego nastąpienia lub odłączenia. 
 
Zasilacz UPS musi być podłączony do gniazdka z bolcem ze sprawnym przewodem ochronnym (PE). 
 
Nie blokować otworów wentylacyjnych w UPS. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są odkryte 
i występuje minimum 25cm wolnej przestrzeni dla swobodnej wentylacji. 
 
Gniazdo zasilające UPS powinno być zabezpieczone odpowiednim wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. 
 
UPS posiada własne zasilanie z baterii. Nominalne napięcie znamionowe łańcucha baterii wynosi 96V 
zależnie od mocy UPS. 
 
Obsługa baterii powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolony personel, który ma 
odpowiednią wiedzę na temat eksploatacji baterii i zachowuje odpowiednie środki ostrożności w trakcie 
ich użytkowania. 
 
W przypadku konieczności wymiany baterii należy stosować baterie o identycznej ilości, oraz o tych 
samych parametrach tj. napięciu znamionowemu, pojemności oraz wymiarach. 
 
UWAGA! Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria może eksplodować. 
 
UWAGA! Nie należy otwierać ani uszkadzać baterii. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. 
Może być toksyczny. 
 
UWAGA! Bateria może stwarzać ryzyko porażenia prądem. Przy pracy z bateriami należy zachować 
następujące środki ostrożności: 
 

 Usunąć z ręki zegarki, obrączki i inne przedmioty metalowe. 

 Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami. 

 Nosić gumowe rękawice i buty. 

 Nie kłaść narzędzi lub części metalowych na baterii. 

 Odłączyć źródło ładowania baterii przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora. 

 Sprawdź, czy bateria nie jest przypadkowo uziemiona. Jeśli występuje uziemienie, usunąć źródło 
doziemienia. Kontakt się z jakąkolwiek częścią uziemionego akumulatora może spowodować 
porażenie prądem. 
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2.  Wprowadzenie 
Podstawowym zadaniem UPS-a jest ochrona przed zanikami zasilania wrażliwych odbiorników. Efekt ten 
można uzyskać stosując różnorodne konstrukcje urządzeń zasilających. Polska Norma wyróżnia trzy 
podstawowe klasy urządzeń UPS, z czego obecnie jako najbardziej zaawansowane technologicznie, 
stosowane są głównie zasilacze klasy VFI-True On Line – Double Conversion (Voltage and Frequency 
Independent). W zasilaczach tych parametry napięcia wyjściowego (częstotliwość i napięcie), są 
niezależne od napięcia zasilającego. Do rodziny tej zalicza się między innymi zasilacze COVER serii 
PRMT. 

2.1.  Zasada działania 

Podstawowymi elementami zasilacza UPS są układy filtrów wejściowych (EMI Filter), układ przetwornika 
AC/DC (prostownik) zapewniający konwersję napięcia zmiennego w stałe, układ falownika 
konwertującego napięcie stałe w przebieg sinusoidalny o odpowiednim napięciu i częstotliwości, układ 
ładowania baterii (charger), układ podbicia napięcia stałego (DC-DC converter) oraz obwody kontroli, 
sterowania i komunikacji z UPS. 

Schemat blokowy UPS 

 
Zasada działania: 
Napięcie zasilające UPS przechodząc przez układ rozłącznika wejściowego zostaje poddane filtracji (EMI 
Filter). Po odfiltrowaniu napięcie podane jest na dwa tory – tor podstawowy zasilający układ prostownika 
(AC/DC Converter) oraz tor obejścia wewnętrznego (Bypass). W torze podstawowym napięcie po 
wyprostowaniu podawane jest na szynę napięcia stałego DC, gdzie wykorzystywane jest przez dwa 
układy: układ ładowania akumulatorów (Charger) oraz układ falownika, generującego napięcie wyjściowe 
o zadanej wartości napięcia i częstotliwości. 
Wyjściowy układ przekaźnika sterowany układami kontrolnymi zasilacza, dokonuje wyboru napięcia 
podawanego do odbiorników z dwóch torów: z toru podstawowego (napięcie gwarantowane) lub toru 
Bypass (napięcie sieciowe). Jeżeli układy diagnostyki zasilacza nie wykryją żadnej awarii, przekaźnik 
podaje napięcie na wyjście z toru podstawowego (napięcie gwarantowane) – z falownika, a tryb pracy 
UPSa to „On Line” (praca normalna). 
W przypadku zaniku zasilania w sieci (brak zasilania UPS), układy prostownika oraz charger zostają 
wyłączone. Zaczyna pracować układ podbicia napięcia stałego DC-DC, który korzystając z energii 
zgromadzonej w bateriach wytwarza napięcie stałe o odpowiedniej wartości dla pracy falownika. Przy 
braku napięcia sieciowego UPS pracuje w trybie pracy bateryjnej (On Battery). 
W przypadku uszkodzenia zasilacza UPS, jego przegrzania lub przeciążenia następuje automatyczne 
przejście zasilacza w tryb pracy obejściowej Bypass, przez zmianę pozycji przekaźnika i wybór toru 
zasilania rezerwowego. 
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2.2.  Właściwości 

Zasilacze serii PRMT o mocy 3kVA to zaawansowana konstrukcja oraz sprawdzone rozwiązania 
posiadający idealne parametry napięcia do zasilania najbardziej wymagających odbiorników. Obudowa 
zasilaczy posiada kompaktowe rozmiary dostosowane do montażu wolnostojącego Tower. 
 
Zasilacze serii PRMT są idealnym rozwiązaniem do zasilania m.in.: 

 komputerów osobistych, 

 urządzeń sieciowych, 

 serwerów, 

 urządzeń telekomunikacyjnych, 

 sprzętu medycznego oraz wielu innych.  
Wysoka niezawodność gwarantuje pewność zasilania odbiorów o najbardziej krytycznym znaczeniu. 

• Kompletna ochrona 

Zasilacz PRMT wykonany w technologii podwójnej konwersji (On Line),  zapewnia idealne parametry 
napięcia zasilającego i zerowy czas przełączania zapewniając najlepszą ochronę. Dzięki wbudowanym 
układom przeciwprzepięciowym, przeciwzwarciowym oraz filtrom przeciwzakłóceniowym, 
zminimalizowano ryzyko uszkodzenia sprzętu i wydłużono żywotność systemu. Układy filtrów EMI / RFI 
zapewniają skuteczną filtrację zakłóceń elektrycznych.  

• Szeroki zakres napięcia zasilającego oraz programowalne gniazda wyjściowe 

Wykorzystanie sterowania mikroprocesorowego, pozwala na osiągnięcie bardzo dużej tolerancji napięcia 
wejściowego. Zasilacz UPS toleruje napięcie wejściowe w zakresie 110 – 300 Vac, nie powodując przy 
tym wykorzystania energii zgromadzonej w bateriach, i dostarczając do obciążenia napięcie sinusoidalne 
o stałej wartości skutecznej. Tak szeroki zakres napięcia wejściowego powoduje ograniczenie użycia 
napięcia baterii tylko w momentach całkowitego zaniku zasilania, dzięki czemu znacząco wydłuża ich 
żywotność. 
 

• Przemyślana konstrukcja  

Funkcja tzw. „zimnego startu” z baterii umożliwia uruchomienie UPS, nawet gdy nie ma napięcia w sieci. 
Ponadto UPS, który został wyłączony w czasie zaniku zasilania, po rozładowaniu baterii uruchomi się 
automatycznie, gdy tylko powróci zasilanie.  
Układ automatycznego wykrywania wartości częstotliwości powoduje, brak konieczności wprowadzania 
zmiany ustawień pomiędzy wartościami 50 / 60Hz. Podłączenie zasilacza do napięcia sieciowego o 
częstotliwości np. 60Hz powoduje jego automatyczną rekonfigurację, co powoduje, że generowane 
napięcie sinusoidalne na wyjściu ma częstotliwość również 60Hz. 
Inne możliwości jakie posiada zasilacz to m.in. układ samo diagnostyki, i zewnętrzne moduły baterii 
zapewniające wydłużoną autonomię pracy zasilacza dla najbardziej wymagających użytkowników.  

• Przyjazny interfejs użytkownika 

UPS oferuje szereg funkcji, które spełniają potrzeby wielu użytkowników. Użytkownicy mogą 
błyskawicznie odczytać stan pracy UPS za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza. Alarmy dźwiękowe, 
mierniki i wskaźniki stanu obciążenia, naładowania baterii a także sygnalizacja koniecznej wymiany 
baterii, awarii lub przeciążenia powodują bardzo łatwą diagnostykę i obsług zasilacza. 

• Zarządzanie sieciowe 

Wbudowany port komunikacyjny USB zapewnia możliwość zarządzania za pośrednictwem wszystkich 
najczęściej wykorzystywanych systemów operacyjnych włączając Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista, 
Netware, Unix i inne.  
Poza tym, UPS obsługuje również (SNMP) Simple Network Management Protocol i (HTTP) Hyper Text 
Transfer Protocol poprzez podłączenie karty SNMP / HTTP w adapter wbudowany w gniazdo SNMP. 
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3.  Rozpakowanie, montaż i podłączenie 

3.1.  Sprawdzenie opakowania i wypakowanie UPS 

Sprawdź dokładnie czy karton oraz zawartość nie jest uszkodzona. Jeżeli stwierdzono jakiekolwiek 
uszkodzenia należy niezwłocznie poinformować firmę transportową oraz dystrybutora zasilacza. 
Nie należy wyrzucać opakowania zasilacza. W przypadku konieczności odesłania zasilacza do serwisu, 
należy go odesłać w oryginalnie zapakowanym kartonie co zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom. 
 
1. Jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ostrożnie otworzyć karton. 
2. Wypakuj wszystkie elementy ochronne (gąbki, wypełniacze). 
3. Delikatnie wyjmij zasilacz UPS z folii ochronnej i umieść go na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni. 
4. Po otwarciu należy zachować karton, który posłuży jako opakowanie ochronne w przypadku 

konieczności odesłania zasilacza do dostawcy. 

3.2.  Podłączenie 

3.2.1.  Zasilanie UPS 

Zasilacz należy podłączyć do gniazdka elektrycznego wyposażonego w bolec ze sprawnym przewodem 
ochronnym za pomocą przewodu dostarczonego przez producenta. Gniazdko elektryczne do którego 
podłączony jest zasilacz powinno być zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. Zalecany 
przekrój przewodu zasilającego w instalacji elektrycznej 2,5 mm2. Zaleca się stosowanie wydzielonego 
gniazda do zasilania UPS, zabezpieczonego własnym wyłącznikiem. W celu dodatkowej ochrony gniazdo 
zasilające na UPS wyposażone jest w dodatkowy wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A. Poniżej podano 
wartość prądu dla prawidłowego doboru zabezpieczenia na zasilaniu UPS. 
 

Moc 

zasilacza 

Minimalna wartość 

zabezpieczenia 

3kVA 20A 

3.2.2.  Odbiory UPS 

Zasilacz UPS został wyposażony w standardowe gniazda 4 x IEC 320-C13. Podłączenie odbiorników 

wymaga jedynie użycia przewodów dołączonych do zasilacza. Dodatkowo zasilacz 3kVA wyposażony jest 

w terminal wyjściowy do podłączenia przewodów na stałe. 

Aby podłączyć odbiorniki pod zaciski wyjściowe zasilacza należy: 

a. Zdjąć pokrywę ochronną osłaniającą złącza  

b. Podłączyć przewody wyjściowe o przekroju 3x2,5mm2 pod zaciski L, N i PE. 

c. Sprawdzić poprawność podłączenia i zamontować z powrotem pokrywę terminali. 

 

 

 

Uwaga! Nie wolno podłączać urządzeń mogących spowodować przeciążenie zasilacza, takich jak np. 

drukarki laserowe, czajniki elektryczne, piecyki grzewcze itp. 
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3.2.3.  Wyłącznik awaryjny EPO 

Użytkownik może wybrać sposób podłączenia wyłącznika awaryjnego EPO, normalnie wyłącznik jest 
ustawiony w tryb NO (Normalnie otwarty). Pozycję ustawienia wyłącznika EPO (NO/NC) dokonuje serwis 
na wyraźne życzenie klienta przed wysyłką z magazynu dystrybutora.  
 
NO - Normalnie styki EPO są otwarte. Zwarcie na stykach powoduje awaryjne wyłączenie zasilacza UPS. 

 

 

 

 

 

        EPO nie aktywne                       EPO aktywne 

 
NC - Normalnie styki EPO są zwarte. Rozwarcie na stykach powoduje awaryjne wyłączenie zasilacza 
UPS. 
 

 

 

 

 

 

        EPO aktywne                       EPO nie aktywne 
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4.  Wygląd zasilacza 

4.1.  Panel sterowania 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Wygląd panelu LCD 

 

 

 

Przycisk Funkcja 

ON / Wycisz Alarm Włączenie zasilacza UPS: wciśnięcie przycisku „I” powoduje włączenie UPS. 

Wyciszenie alarmu: w trybie pracy bateryjnej, zasilacz umożliwia wyłączenie 

alarmu dźwiękowego. Krótkie wciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie 

alarmu dźwiękowego w każdym trybie pracy. 

OFF Wyłączenie zasilacza: jeżeli w sieci zasilającej jest napięcie, użycie 

wyłącznika powoduje przełączenie UPS do pracy Bypass lub odcięcie napięcia 

na gniazdach wyjściowych. Jeżeli Bypass jest dostępny, użycie wyłącznika 

powoduje przełączenie do pracy obejściowej. 

Wyciszenie alarmu: Użycie przycisku w trybie pracy Bypass umożliwia 

wyciszenie alarmu dźwiękowego. 

Wybór Klawisz „Wybór” umożliwia wybór napięcia wyjściowego, częstotliwości, 

dostępności lub niedostępności Bypass’u, wyboru ilości łańcuchów bateryjnych 

itp. Klawisz „Enter” zatwierdza żądany wybór. 

Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON / Wycisz 
Alarm 

OFF 

Wybór 

Enter 

Wyświetlacz 
LCD 
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Rys. 2 Wygląd wyświetlacza LCD 

 

 

Wyświetlacz Funkcja Wyświetlacz Funkcja 

Informacje wejściowe Informacje wyjściowe 

 
 

Wskazuje wartość napięcia 

wejściowego.   

Wskazuje wartość 

napięcia wyjściowego.  

 

Wskazuje wartość 

częstotliwości wejściowej.   

Wskazuje wartość 

częstotliwości 

wyjściowej. 

 

Informuje o parametrach 

sieci zasilającej powyżej 

dopuszczalnej tolerancji. 

UPS może pracować z 

baterii. 

 

Wskazuje wartość mocy 

obciążenia w Watach lub 

VA, zależnie która 

wartość jest większa. 

 

Informuje o parametrach 

sieci zasilającej poniżej 

dopuszczalnej tolerancji. 

UPS może pracować z 

baterii. 

 

Sygnalizuje zwarcie na 

wyjściu. 

  
 

Sygnalizuje przeciążenie 

zasilacza. 

Informacje o bateriach Informacje o trybach pracy i alarmach 

 

Wskazuje wartość napięcia 

baterii. 

 

Informuje o bieżącym 

trybie pracy, alarmach i 

zdarzeniach w postaci 

kodów. Kody opisane są 

w dalszej części 

instrukcji. 
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Wskazuje pojemność 

baterii.   
 

Informuje o trybie pracy 

bypass. Odbiorniki 

zasilane są 

bezpośrednio z sieci. 

 

Informuje, że baterie są 

przeładowane.    

Informuje, że UPS 

pracuje normalnie w 

trybie falownika. 

 

Informuje, że baterie są 

rozładowane. UPS może się 

wyłączyć. 
  

Wybór napięcia i częstotliwości oraz dostępności bypasu 

 

W trybie pracy bypass, możliwe są do wyboru cztery wartości napięcia. 

Wybrana wartość napięcia będzie generowana na wyjściu UPS. 

 

W trybie pracy bypass, możliwe są do wyboru dwie wartości częstotliwości 

50 lub 60Hz. Wybrana wartość częstotliwości będzie generowana na wyjściu 

UPS. 

 

Umożliwia włączenie tryby bypass lub jego wyłączenie. Opcja z włączonym 

trybem bypass (enable) oznacza obecność napięcia sieciowego na wyjściu 

po wyłączeniu falownika UPS.  
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4.2.  Panel tylny 

Poniższe rysunki przedstawiają wygląd panelu tylnego zasilacza PRMT 3K. 
 
 

Breaker(16A)

USB

EPO

Cooling Fan

Input Socket(16A)

Intelligent Slot

Battery connector

Output Socket

Fuse

Output Terminal

 

 

Rys. 3 Panel tylny UPS PRMT 3K 

 

Slot kart opcjonalnych 

Złącze modułu baterii 

Gniazda wyjściowe 

Bezpieczniki 

Terminal wyjściowy 

Wentylatory 

Bezpiecznik 16A 

Gniazdo zasilania 16A 
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5.  Obsługa i eksploatacja 

5.1.  Uwagi eksploatacyjne 

1. Wewnątrz zasilacza występuje niebezpieczne napięcie mogące spowodować porażenie. Wszelkie 

naprawy i czynności konserwacyjne muszą być prowadzone przez wykwalifikowany serwis. 

2. Uwaga - ryzyko porażenia. Mimo, że zasilacz UPS jest odłączony od sieci zasilającej, elementy 

wewnętrzne są ciągle podłączone do napięcia baterii, które są źródłem prądu o dużym natężeniu i 

mogą być niebezpieczne. 

3. Przed prowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy całkowicie wyłączyć UPS oraz 

odłączyć baterie. Należy odczekać chwilę do momentu rozładowania kondensatorów na szynie DC. 

4. Wymiany baterii powinien podjąć się jedynie wykwalifikowany serwis. 

5. Przy wymianie baterii należy zapewnić taką samą ilość oraz typ baterii. 

6. Nie wrzucać baterii do ognia – może to spowodować eksplozję. 

7. Nie otwierać zużytych baterii – zawarty w nich kwas może doprowadzić do poparzenie i jest 

toksyczny. 

8. W przypadku przepalenia bezpiecznika, aby uniknąć ryzyka pożaru należy go wymienić na identyczny 

i o takim samym natężeniu prądu . 

5.2.  Środowisko pracy  

5.2.1.  Warunki pracy 

Aby zapewnić właściwe warunki pracy dla systemu zasilania gwarantowanego, pomieszczenie w którym 
znajduje się zasilacz musi być czyste, wolne od pyłu i kurzu.  
Co pewien czas (nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub częściej w zależności od stopnia zabrudzenia) należy 
oczyścić otwory wentylacyjne na zasilaczu aby, zapewnić swobodny przepływ powietrza.  
Aby wydłużyć czas życia baterii akumulatorów, temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale 
15-25°C. 

5.2.2.  Warunki przechowywania 

Jeżeli zasilacz UPS nie jest używany i przewiduje się jego składowanie, magazynowanie co jakiś czas 
wymagane jest ładowanie baterii aby uniknąć ich zniszczenia. W zależności od temperatury 
magazynowania należy najrzadziej co 6 miesięcy podłączyć zasilacz w celu naładowania baterii. Typowo 
baterie są ładowane w czasie 4h do 90% pojemności, natomiast zaleca się pozostawienie włączonego 
zasilacza na okres 24-48h dla pełnego naładowania baterii, co wydłuży ich żywotność. 

5.2.3.  Czas wymiany baterii 

Jeżeli czas pracy zasilacza UPS jest krótszy o połowę w stosunku do nominalnego przy sprawnych 
bateriach, akumulatory należy niezwłocznie wymienić. W tym celu należy się skontaktować z dostawcą 
UPS lub autoryzowanym serwisem producenta. Aby prawidłowo dobrać ilość oraz typ baterii należy podać 
szczegółowo model zasilacza oraz napięcie znamionowe baterii dostępne na tabliczce znamionowej UPS. 

5.2.4.  Wymiana baterii wewnętrznych w UPS 

Uwaga! Baterie powinny zostać wymienione przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający 
odpowiednią wiedzę techniczną. W tym celu należy skontaktować się z dystrybutorem zasilacza. 
Nieprawidłowy dobór baterii lub ich montaż może spowodować uszkodzenie zasilacza lub powodować 
zagrożenie życia. 
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5.3.  Włączenie, wyłączenie i obsługa UPS  

5.3.1.  Ładowanie baterii 

Po pierwszym uruchomieniu zasilacza zaleca się ładowanie baterii przez okres minimum 8 godzin dla 
uzyskania pełnego czasu podtrzymania baterii. Można korzystać z UPS bezpośrednio po włączeniu, ale w 
przypadku zaniku zasilania, czas podtrzymania może być znacznie skrócony. 

5.3.2.  Włączenie zasilacza UPS 

 
Przy dostępnej sieci zasilającej: 
Wciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 1 sekundę klawisz „I” (ON), po procedurze testowania UPS 
przełączy się do pracy z falownika i będzie wskazywał ten stan na wyświetlaczu LCD. 
 
Przy braku zasilania w sieci: 
Aby włączyć zasilacz w trybie tzw. „zimnego startu” należy użyć klawisza „I” (ON) dwukrotnie. Pierwsze 
wciśnięcie klawisza powoduje podanie napięcia do zasilacza UPS. Drugie wciśnięcie klawisza „I” przez 
dłużej niż 1 sekundę powoduje włączenie falownika w zasilaczu i podanie napięcia na wyjście. 
 
Uwaga! Fabrycznie zasilacz UPS jest skonfigurowany w ten sposób, że po podaniu napięcia 
zasilającego, UPS w trybie Bypass nie podaje napięcia do odbiorników. Ustawienie te można zmienić 
korzystając z panelu LCD lub oprogramowania. 

5.3.3.  Test zasilacza 

Test zasilacza można wywołać naciskając na dłużej niż 1 sekundę przycisk „I” w czasie pracy normalnej. 
Zasilacz bada stan baterii i poziom ich naładowania. Testy mogą być wykonywane automatycznie, 
okresowo z odstępem czasu ustawionym przez użytkownika. Wyłączenie zasilacza 

5.3.4.  Wyłączenie zasilacza UPS w trybie pracy normalnej 

Wciśnij klawisz” ” na dłużej niż 1 sekundę aby wyłączyć falownik zasilacza. W zależności od ustawienia, 
UPS odłączy zasilanie na wyjściu lub poda na wyjście napięcie z toru Bypass. Aby całkowicie odłączyć 
odbiorniki należy wyciągnąć wtyczkę zasilającą UPS. 

5.3.5.  Wyłączenie zasilacza UPS w trybie pracy bateryjnej 

Wciśnij klawisz” ” na dłużej niż 1 sekundę aby całkowicie wyłączyć zasilacza UPS.  

5.3.6.  Wyciszenie alarmu dźwiękowego 

Jeżeli w trybie pracy bateryjnej, alarm dźwiękowy jest zbyt uciążliwy, można go wyłączyć przez wciśnięcie 
na 1 sekundę klawisza „I” (ON).  
Alarm dźwiękowy może pojawić się również jeżeli na bateriach zostanie osiągnięty poziom niskiego 
napięcia, aby ostrzec w celu wyłączenia odbiorników.  
W trybie pracy Bypass, uruchomiona sygnalizacja akustyczna może zostać wyłączona przez wciśnięcie 

na 1 sekundę klawisza „ ” . Sygnalizacja akustyczna może być przywrócony przez krótkie wciśnięcie 
klawisza „I”. 
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6.  Tryby pracy zasilacza 
 
Zależnie od trybu pracy zasilacza, na wyświetlaczu wskazywany jest inny kod przypisany danemu stanowi 
pracy. Każdorazowo na wyświetlaczy wskazywany jest tylko jeden kod odpowiadający trybowi pracy lub 
przypisany innemu zdarzeniu lub alarmom. 
 

Tryby pracy zasilacza Kod 

Brak wyjścia 0 

Tryb Bypass 1 

Tryb On-Line 2 

Tryb bateryjny 3 

Test baterii 4 

Tryb ECO 5 

Tryb konwertera częstotliwości 6 

6.1.  Tryb On-Line 

Wygląd zasilacza w trybie pracy normalnej (2) pokazany jest poniżej. UPS wyświetla napięcia oraz 
częstotliwości po stronie wejścia/wyjścia oraz poziom naładowania baterii, poziom obciążenia oraz stan 
wejścia/ wyjścia a także tryb pracy. 
 

 

Rys. 4 Wygląd wyświetlacza przy pracy On-Line. 

 
W przypadku przeciążenia zasilacza, wystąpi sygnalizacja akustyczna z częstotliwością 2Hz. Aby 
zmniejszyć obciążenie zasilacza należy odłączać po kolei obciążenie jedno po drugim aż do osiągnięcia 
mocy poniżej nominalnej zasilacza. 

6.2.  Tryb bateryjny 

W trybie pracy bateryjnej (3) wygląd wyświetlacza LCD pokazano poniżej. Wyświetlacz wskazuje napięcie 
baterii oraz parametry napięcia wyjściowego, a także stan naładowania baterii i poziom obciążenia 
zasilacza. W trakcie pracy bateryjnej, wydawane są sygnały dźwiękowe 4 sekundy. 
Wciśnięcie klawisza „I” na 1 sekundę powoduje wyciszenie alarmu dźwiękowego. Aby powrotnie 
uaktywnić sygnał dźwiękowy na krótko wcisnąć klawisz „I”. 
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Rys. 5 Wygląd wyświetlacza przy pracy bateryjnej. 

6.3.  Tryb Bypass 

W trybie Bypass (1) stan wyświetlacza pokazano poniżej. UPS wskazuje parametry sieci zasilającej oraz 
wyjścia a także stan naładowania baterii i poziom obciążenia. Przy pracy Bypass uaktywniona jest 
sygnalizacja dźwiękowa, która wydaje sygnały dźwiękowe co 2 minuty. 
 

 
 

Rys. 6 Wygląd wyświetlacza przy pracy Bypass. 

 
Zasilacz UPS w trybie Bypass dostarcza napięcie do wyjścia z sieci zasilającej przez filtr. W przypadku 
zaniku zasilania podtrzymanie bateryjne nie jest dostępne. 

6.4.  Tryb Standby – bez napięcia wyjściowego 

Stan zasilacza w trybie StandBy (0) pokazano poniżej. W tym stanie pracy zasilacz nie podaje napięcia 
wyjściowego do odbiorników. UPS wskazuje parametry wejścia/wyjścia oraz stan naładowania baterii. 
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Rys. 7 Wygląd wyświetlacza przy StandBy. 

6.5.  Tryb EPO (awaryjne wyłączenie zasilacza) 

Ten stan pracy występuje w momencie uruchomienia zdalnego wyłącznika awaryjnego EPO, który 
powoduje wyłączenie zasilacza UPS. Zasilacz w trybie EPO wskazuje na wyświetlaczu napis EPO w 
miejscu informacji wyjściowych. Tryb pracy zasilacza wskazuje 0. Falownik zasilacza jest wyłączony, a na 
wyjściu nie ma żadnego napięcia. UPS nie może być wyłączony klawiszem „OFF” do momentu kiedy nie 
deaktywujemy wyłącznika zdalnego EPO. 

6.6.  Tryb ECO (ekonomiczny) 

Ten stan pracy zwykle nazywany jest trybem wysokiej sprawności zasilacza lub trybem ekonomicznym. W 
trybie tym na wyświetlaczu pojawi się kod 5. Po włączeniu zasilacza w trybie ECO, odbiory zasilane są 
bezpośrednio z sieci jeżeli parametry sieci są w granicach tolerancji UPS. Jeżeli parametry napięcia 
wejściowego są poza zakresem lub sieć nie jest dostępna, UPS przełącza się w tryb pracy bateryjnej. 
Tryb ECO może być aktywowany za pośrednictwem oprogramowania Winpower. 
W trybie ECO czas przełączenia obciążenia z zasilania sieciowego na pracę bateryjną jest krótszy niż 
10ms, natomiast w przypadku bardzo czułych odbiorników, może to spowodować ich wyłączenie. 

6.7.  Tryb konwertera CVCF 

W trybie konwertera UPS wyświetla kod 6. W tym trybie pracy UPS może generować na wyjściu zadaną 
częstotliwość 50 lub 60Hz. W przypadku zaniku zasilania UPS przełącza się do pracy bateryjnej, podając 
na wyjściu dalej ustawiona częstotliwość.  
Tryb CVCF może być aktywowany z poziomu oprogramowania. 
W trybie CVCF obciążenie powinno być zmniejszone do poziomu 60%. 

6.8.  Nieprawidłowa praca 

W przypadku wystąpienia awarii zasilacza lub nieprawidłowego funkcjonowania, na wyświetlaczu pojawi 
kod błędu odpowiadający danemu zdarzeniu. Tabela możliwych kodów błędów opisana w dalszej części 
instrukcji.   
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7.  Zmiana ustawień zasilacza z poziomu panelu LCD 
 
Bezpośrednio z wyświetlacza LCD możemy ustawić takie funkcje jak napięcie wyjściowe, częstotliwość 
wyjściowa, obecność lub brak napięcia na wyjściu w trybie Bypass, tryb pracy normalny, ECO lub jako 
konwerter częstotliwości. 
 
Napięcie wyjściowe - 208/220/230 lub240Vac. 
Częstotliwość wyjściowa - 50 lub 60Hz. 
Dostępność Bypass – Enable lub Disable. 
Stan pracy – UPS, ECO lub  CVF. 
 
W tryb ustawień można wejść w trybie Bypass lub Standby przez wciśnięcie na ponad 1 sekundę klawisza 
„Select”. Na wyświetlaczu powinna mrugać kropka pod wartością „208”. Stan wyświetlacza jest pokazany 
na poniższym rysunku. Kolejne wciśnięcie klawisza Select powoduje przejście do wskazania wartości 
220, 230, 240, 50Hz, 60Hz, Bypass Disable, Bypass Enable, UPS, ECO, CFV itd. Aby zmienić wartość 
napięcia należy wcisnąć na ponad 1 sekundę klawisz „Enter”. 
 
Jeżeli przez 30 sekund nie będą używane klawisze „Enter” lub „Select” nastąpi automatyczne wyjście z 
menu ustawień. 
 
Przykład zmiany wartości napięcia wyjściowego z 220 do 230V pokazano poniżej: 

 

 

Rys. 8 Krok 1: Po wciśnięciu klawisza Select pojawia się czarna kropka pod wartością 208V. 

 

 

Rys. 9 Krok 2: Dwukrotne wciśnięcie klawisza Select powoduje przemieszczenie kropki pod wartość 
230V. 
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Rys. 10  Krok 3: Po kliknięciu klawisza Enter, kropka pod wartością 230V zaczyna mrugać. 

 

 

Rys. 11  Krok 4: Po ponownym włączeniu falownika UPS napięcie będzie wskazywało wartość 230V. 
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8.  Kody zasilacza UPS 
 
Oprócz podstawowych trybów pracy oznaczonych na panelu LCD kodami 0-6, UPS może wyświetlać 
informacje o innych alarmach i zdarzeniach świadczących i nieprawidłowej pracy UPSa. 
 

Ostrzeżenia Kod 

Błąd podłączonego zasilania 09 

Uszkodzony wentylator 10 

Wysokie napięcie baterii 11 

Niskie napięcie baterii 12 

Uszkodzony charger 13 

Wysoka temperatura DC-DC 21 

Wysoka temperatura falownika 24 

Wysoka temperatura obudowy 25 

Wysokie napięcie zasilające 26 

Baterie odłączone lub brak baterii 27 

Przeciążenie 29 

Alarmy Kod 

Uszkodzenie toru DC BUS 05 

Uszkodzenie falownika 06 

Uszkodzenie spowodowane przeciążeniem 07 

Uszkodzenie przegrzanie 08 

Zwarcie falwonika 14 

Zwarcie w torze BUS 28 

 
  
 
W przypadku stwierdzenie nieprawidłowej pracy zasilacza, przed zgłoszeniem tego do serwisu należy 
zebrać informacje dotyczące: 
 
1. Modelu zasilacza, numeru seryjnego 
2. Miejsca instalacji, użytkownika 
3. Datę powstania awarii 
4. Stan wyświetlacza LCD oraz sygnalizacji dźwiękowej 
5. Stan sieci zasilającej, poziom i rodzaj obciążenia 
 
Powyższe informacje pomogą w szybszym zdiagnozowaniu powstałego problemu i ułatwią pracę serwisu. 
 



COVER PRMT 3K  - INSTRUKCJA OBSŁUGI 

18 

9.   Interfejs komunikacyjny 

9.1.  USB 

 
Aby nawiązać komunikację z UPS, podłącz komputer z jednym z gniazd UPS za pomocą przewodu 
komunikacyjnego. Port USb działa w oparciu o protokół USB 1.1. 
 
 

9.2.  Karta SNMP (opcja) 

 
SNMP (Simple Network Management Protocol) jest jednym z najpopularniejszych protokołów sieciowych. 
Za pomocą NMS (Network Management Station) można wykryć stan wszystkich urządzeń w sieci. 
Na tylnym panelu zasilacza wbudowany został adapter, umożliwiający opcjonalne podłączenie karty 
SNMP. Dzięki karcie SNMP można połączyć zasilacz UPS z siecią a następnie monitorować jego stan.  
Karta SNMP obsługuje protokół SHTTP, dzięki czemu do monitorowania i konfiguracji zasilacza można 
używać przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Communicator. Poza 
tym karta SNMP obsługuje Telnet i FTP do zdalnego monitorowania i uaktualnienia oprogramowania. 

 
Specyfikacja: 

 Automatyczne wykrywanie prędkości 10/100MNetwork. 

 Wspieranie protokołu: TCP / IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, TELNET, BOOTP, DHCP, FTP i 
SNMP v1,2 i 3. 

 Zdalne Aktualizacje oprogramowania i konfiguracji. 

 Wbudowany serwer WWW, umożliwiający monitorowanie / kontrolę UPS przez przeglądarkę. 

 Tryb terminal VT100 lub Telnet do konfiguracji SNMP. 
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9.3.  Karta AS400 (opcja) 

 
Slot można wykorzystać do podłączenia dodatkowej opcjonalnej karty AS-40 wyposażonej w kilka wejść/ 
wyjśc typu Dry Contact. Sygnały dostępne są na złączu DB-9 wg poniższego opisu: 
 

Pin  Opis I/O Pin  Opis I/O 

1 UPS Fail Output 6 Bypass Output 

2 Summary Alarm Output 7 Battery Low Output 

3 GND Input 8 UPS ON Output 

4 
Remote 

Shutdown 
Input 9 Line Fail Output 

5 Common Input    

 
 
 

 

Rys. 12 Opis DB-9 dla DryContact 

9.4.  Oprogramowanie 

Do zarządzania i monitorowania pracy zasilacza UPS służy oprogramowanie WinPower. 
Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs użytkownika pozwalający na odczyt szeregu parametrów 
pracy zasilacza. Oprogramowanie pozwala również na automatyczne wyłączanie systemów operacyjnych 
w przypadku zaniku zasilania w sieci, w celu ochrony niezapisanych danych na komputerze lub serwerze. 
 
Do instalacji oprogramowania wymagany jest numer seryjny : 511C1-01220-0100-478DF2A 
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10.  Specyfikacja techniczna 
 
 Model PRMT 3K 

  Moc 3000VA / 2400W 

 Ilość faz WE : WY 1:1 
  Wejście 

  Napięcie zasilające 208 / 220 / 230 / 240  VAC 

  Zakres napięcia 110 – 300 Vac 

  Częstotliwość 50/60 Hz 

 Zakres częstotliwości 45 – 66 Hz 

  Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0,99 

  Wyjście 

  Napięcie nominalne 208 / 220 / 230 / 240 VAC 

  Regulacja napięcia statyczna / 
dynamiczna 

±1% / ±3% 

  Częstotliwość nominalna 50/60 ± 0,05 Hz 

 Tryb konwertera częstotliwości  Tak 50/ 60Hz 

  Sprawność w trybie On-Line  >92% / 99% 

 
Rodzaj i ilość gniazd 

IEC320-C13  (4 szt.) 
Zaciski wyjściowe L, N , PE 

  Baterie 

  Start z baterii tak 

  Złącze baterii zewnętrznych tak 

 Napięcie znamionowe baterii 96 Vdc 

 Rodzaj baterii wewnętrznych 7,2Ah/12V lub 9Ah/12V 

  Czas ładowania 4 godziny do 90% pojemności 

  Wymiary i masa 

  
Wymiary zasilacza UPS (SxGxW) 192 x 460 x 347 mm 

 

 Masa zasilacza UPS 31 kg 

  Sygnalizacja i porty komunikacyjne 

  Wskaźnik stanu pracy Wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy 

  Komunikacja   USB, SNMP Slot, złącze REPO 
  Warunki środowiskowe 

  Poziom hałasu <46 dB  

  Dopuszczalna temperatura pracy 0 °C ÷ 45 °C 

  Zalecana temperatura pracy 15 °C ÷ 25 °C 

  Temperatura składowania - 25 °C ÷ 55 °C 

  Wilgotność 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) 
  Normy 

  Odporność na zakłócenia EN62040-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5 

  Bezpieczeństwo CE,  EN 62040-1:2008, IEC 60950-1 

  Wyposażenie opcjonalne 

   
- Adapter SNMP 
- Czujnik warunków środowiskowych (EMD) 
- ATS (Automatyczny przełącznik zasilania)  
 
 

 
- Dodatkowe moduły bateryjne 
- Oprogramowanie zarządzające WinPower 
- Wyłącznik awaryjny REPO 
 
 

  
W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość 
zmian parametrów bez uprzedniego informowania. Prosimy o bezpośredni kontakt w sprawie potwierdzenia wyżej wymienionych 
parametrów lub specyficznych wymagań i konfiguracji. 

 


